Löschwasserentnahmen am Hydranten
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FALSCHER WEG

- UFH wird geéffnet
- Wasser strémt ein
- Dreck schieRt nach oben

- Standrohrgeflutet
- Druckausgleich
- Dreck fallt nach unten

- Verunreinigung gelangt
ins Trinkwassernetz
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- UFH wird geéffnet

- Vollsténdigspulen

- KEINE Verunreinigung

RICHTIGER WEG - Wasser strémt ein - Ausgang schlieRen im Trinkwassernetz
- Dreck entweicht - Druckausgleich
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